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Gminy Leba w zakresie zaopatrzenia w wodg do spozycia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku na podstawie art.4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006r. Nr 122, poz.851 ze zmianami) oraz § 17 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417), biorgc pod uwage wyniki badan wody wykonanych w 2008 r. w ramach menitorin-
gu jakosci wody realizowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leborku informuje.
co nastgpuje.

W roku 2008 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku objat nadzorem sanitarnym 1 wodociag
na terenie gminy miejskiej Leba.

Jednostka odpowiedzialng za jako$¢ wody do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociagu okreslanego na-
zwa Leba jest Przedsiebiorstwo Wodociagowe ,,Leba- Wicko” Sp. z 0.0. Nowecin ul. Lebska 49. Z wodociagu tego ko-
rzystaja 5683 osoby, a $rednia dobowa produkcja wody wynosi 1542 m'.

W 2008 r. pobrano 14 prébek wody do badan bakteriologicznych oraz 20 probek do badan fizykochemicznych.
Analiza uzyskanych wynikéw badan w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417) wykazata
w badanym zakresie okresowe przekroczenia dopuszczalnych warto$ci parametrow jakosci wody okreslonych
w w/w rozporzadzeniu.

1) badan fizykochemicznych w 3 probach, tj. 15 % wszystkich badan; stwierdzono przekroczenia dla me¢tnosei i zelaza,
w probkach powtdrzonych nie stwierdzono przekroczen,

2) badaniach bakteriologicznych nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych warto$ci parametrow jakosci wody
okreslonych w w/w rozporzadzeniu.

Szczegotowe informacje na temat przekroczen parametréw jakodci wody przedstawiono w ponizszych tabelach

a) parametry fizykochemiczne

parametry s liczba liczba badafi fredig e g s Sl e wynikow z
: najwyzsze g wartosé warto§é trwania 243
przekraczajace T wykonanych | przekraczajacych B Harialk ol przekroczeniami
wartodei % badat tych wartosci s ol e wartosci
dopuszczalne Sgeste yarametrow dopuszczalne = Paaouy s dopuszczalnych
P e i dopuszczalnych | dopuszczalnych |  [dni]

metnosé I NTU 3 2 2,5NTU 3NTU 22 66
zelazo 0,200 mg/l 4 3 0,340 mg/1 0,428 mg/l 37 75

Jak wynika z powyzszych danych, w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodocia-
gow z terenu gminy Leba wystgpowaly przekroczenia wartosci dopuszczalnych:

1) w zakresie wymagan fizykochemicznych dla metnosci i Zelaza, okre$lonych w zataczniku 3 do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spo-
zycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417).

Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie proponuje zalecanej dopuszczalnej wartosci dla zelaza w wodzie
do spozycia opartej na przestankach zdrowotnych.

Metno$é wody do spozycia jest wywolywana drobnymi czasteczkami statymi, ktére moga znajdowac si¢ w
wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia czasteczek pochodzacych z osadow
w sieci wodociagowej. Woda o wysokiej metnosci moze chronié mikroorganizmy przed dziataniem dezynfekcyjnym i
moze pobudza¢ wzrost bakterii.

Zgodnie § 14 ust.1 pkt.3 cytowanego rozporzadzenia, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku
po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia stwierdzal warunkowa przydatnoéé wody do spozycia. W kontrolnych
prébach powtérzonych nie stwierdzano przekroczen.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku biorac pod uwage wyniki badan wody wykonanych
w 2008 r. w ramach monitoringu jakoéci wody stwierdza przydatno$é wody do spozycia z wodociggu Leba-Wicko.
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Do wiadomosci :
" 1. Burmistrz Miasta Leby

2. Starosta Powiatu Legborskiego
3. aa
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dla miasta £eba oraz miejscowosci Nowecin — gmina Wicko, miejscowosci Lebieniec — gmina Wicko, miejscowosci -
Stezenurze - gmina Wicko, miejscowosci Zarnowska - gmina Wicko, miejscowos¢ Sarbsk — gmina Wicko zaopatrywane
w wode do spozycia z wodociqgu publicznego ze stacjq uzdatniania w Nowecinie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14
marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z pdzn. zm.)
oraz § 17 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417), biorac pod
uwage wyniki badan wody wykonanych w 2008 roku w ramach monitoringu jakosci wody
realizowanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leborku, informuje co
nastgpuje:

Jednostka odpowiedzialng za jakos¢ wody do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociggu
okreslanego nazwa Leba jest Przedsiebiorstwo Wodociagowe ,Leba- Wicko” Sp. Z o0.0. Nowecin
ul. Lebska 49. Z wodociagu tego korzysta 5683 osoby, a S$rednia dobowa produkcja wody
wynosi 1542 m’. Wodociag zaopatruje w wode miejscowosci:

e miasto Leba
miejscowos¢ Nowecin gm. Wicko
miejscowes¢ Szczenurze gm. Wicko
miejscowo$¢ Lebieniec gm. Wicko
miejscowosé Zarnowska gm. Wicko
miejscowos¢ Sarbsk gm. Wicko

W 2008 r. pobrano 14 probek wody do badan bakteriologicznych oraz 20 probek do badan
fizykochemicznych. Analiza uzyskanych wynikéw badan w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do
spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417) wykazata w badanym zakresie okresowe przekroczenia
dopuszczalnych wartosci parametrow jakosci wody okreslonych w w/w rozporzadzeniu.

1) badan fizykochemicznych w 3 prébach, tj. 15 % wszystkich badan: stwierdzono przekroczenia dla
metnoscei i zelaza,

2) badaniach bakteriologicznych: nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci parametrow
jakosci wody okreslonych w/w rozporzadzeniu.

Szczegdtowe informacje na temat przekroczen parametrow jakosci wody przedstawiajg ponizsze tabele:
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1) parametry fizykochemiczne

a) woda podawana do sieci

parametry S ticzba liczba badah grediiia veartiss m”"“y"‘:é“ Laczny czas 9% wmikai
przekraczajace iy i :}' b wykonanych przekraczajacych przekroczenia S trwania z przekroczeniami
wartogei §mmme badan wartoci parametrow gz pmkdmc_zema wartodci
dopuszezalne parametrow dopuszczalne dopuszezalnych doppuswmuhzych [dni] dopuszezalnych
metnosé 1 NTU 3 2 2,5 NTU 3NTU 22 67
zelaro 0,200 mg/l 4 3 0,340 mg/1 0.428 mg/l 37 75

Jak wynika z powyzszych informacji w wodzie z wodociggu Leba okresowo wystgpowaty
przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla metnosci i zelaza okre$lone w zataczniku nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417).

Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie proponuje zalecanej dopuszczalnej wartosci dla
zelaza w wodzie do spozycia opartej na przestankach zdrowotnych.

Metnosé wody do picia jest wywoltywana drobnymi czasteczkami statymi, ktore moga znajdowac
si¢ w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia czasteczek
pochodzacych z osadow w sieci wodociggowej. Woda o wysokiej metnosci moze chronié
mikroorganizmy przed dziataniem dezynfekcyjnym i moze pobudzaé wzrost bakterii.

W kontrolnych probach powtorzonych nie stwierd:zono przekroczen.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku biorgc pod uwage wyniki wszystkich
badan wody w 2008r. stwierdzil przydatnos¢ wody do spozycia dostarczanej przez wodocigg Leba.
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